
PARQUE AQUÁTICO - ETAPA 02

POÇO 1

CX. D'ÁGUA

VOL. 35m³
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BY-PASS / RECURSO PARA MANOBRA
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RECALQUE - CX. D'ÁGUA REUSO
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CONTRATANTE:RESP. TÉCNICO:

DESCRIÇÃO:

REVISÃO:

R0.18-05-2020

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CNPJ: 03.581.526/0005-24

OBRA:

LUÍS CORREIA - PI

RODOVIA PI 116 - KM 7,5 - BAIRRO PRAIA DO BARRO PRETO

PROJETO:

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

DATA:

MAIO / 2020

FASE:

PROJETO EXECUTIVO

ESCALA: 

INDICADA

RUA NATAL, Nº 4662 - SALA "A", BAIRRO NOVO HORIZONTE. TERESINA - PI (CEP: 64.079-160)

CONTATOS: (86) 99857-6438 // (86) 99497-9751 // rspiengenharia@hotmail.com

PLANTA BAIXA - REDE DE ABASTECIMENTO

ESQUEMA ISOMÉTRICOS DE INSTALAÇÃO

MARKYS DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

ENG. CIVIL - RNP: 1914917014

ROCHA E SÁ ENGENHARIA LTDA   -   RUA NATAL, Nº 4662 - SALA "A", NOVO HORIZONTE, CEP: 64079-160  Teresina-PI  

01 --- 01 --- 0.30

02 --- 07 --- 0.20

03 --- 82 --- 0.25

04 -- 150 -- 0.25

05 --- 05 --- 0.20

06 --- 06 --- 0.25

07 --- 07 --- 0.15

82 --- 82 --- 0.23

DEMAIS -- 0.10

40 --- 07 --- 0.10

09 --- 07 --- 0.10

10 --- 10 --- 0.23

SITUAÇÃO GERAL - LOCAÇÃO DOS BLOCOS

SEM ESCALA

PLANTA BAIXA - ABASTECIMENTO RESERVATÓRIO DE REUSO

ESCALA: 1/200

PLANTA BAIXA - ABASTECIMENTO RESERVATÓRIO AGESPISA E PISCINAS

ESCALA: 1/200

SÍMBOLOS

LEGENDA

- JOELHO DE PVC RÍGIDO 90°

- TÊ DE PVC RÍGIDO 90°

- REGISTRO DE GAVETA 

DESCRIÇÃO

- CURVA DE PVC RÍGIDO 90°

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE CISTERNA P/ CAIXA D'ÁGUA DE CONSUMO

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE POÇO P/ CAIXA D'ÁGUA BANHEIROS E PISCINAS

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE ETE P/ CAIXA D'ÁGUA DE REUSO

ESQUEMA ISOMÉTRICO - REGISTRO DE MANOBRAS DOS POÇOS

SEM ESCALA

ESQUEMA ISOMÉTRICO - REGISTRO DE MANOBRAS

BOMBAS DAS CISTERNAS

SEM ESCALA

CORTE: A - A (CISTERNA)

SEM ESCALA

PLANTA BAIXA - CISTERNA

SEM ESCALA

LEGENDA


